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Gegenstand dieses Bescheides:
Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth 
Rohrabschottung M leicht"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und 18 Anlagen.
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1679 vom 12. März 2015.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge- 
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege- 
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu 
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass 
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei- 
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstäntdig Vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli- 
chung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich
nungen von Werbeschriften (dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesontdere, wenrr neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente, Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen lnstitut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

Die Von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

Z8418.20 1.19.53-281/19
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BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt für die Errichtung der Abschottung, "Würth 
Rohrabschottung M leicht" genannt, als Bauart zum Verschließen Von Öffnungen in feuerwi- 
derstandsfähigen Wänden und Decken nach Abschnitt 2.2. durch die Rohrleitungen nach 
Abschnitt 2.3 hindurchgeführt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung 
der Feuerwiderstandsfähigkeit im Bereich der Durchführungen bei einseitiger Brandbean- 
spruchung - unabhängig Von deren Richtung - für 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuer- 
bestäntdig).
Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Rohrmanschetten und einem Fugen- 
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemäß Abschnitt 2.5 aus den Baupro(dukten nach 
Abschnitt 2.1 zu errichten.
Die Abschottung darf im lnnern von Gebäuden - auch zu Aufenthaltsräumen und zugehöri
gen Nebenräumen hin - errichtet werden.
Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun
gen dargestellten Ausführungen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderun
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt, lm 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum 
Wärme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau
produkten errichtete Abschottung) geführt.

Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte 
Rohrmanschetten
Die Rohrmanschette, "Würth System RK I/ RK I light" genannt, muss den Angaben der 
Leistungserklärung Nr. LE_0893304032_00_M_RK I Vom 08.04.2016, basierend auf der 
zugehörigen ETA, entsprechen.
Die Befestigung der Rohrmanschetten muss mit dafür geeigneten Befestigungsmitteln 
(Dübeln/Stahlschrauben/Gewindestangen M6 bzw. MS) erfolgen.
Weichschaum-Streifen
Zum Umwickeln der Rohre im Bereich der Durchführung dürfen normaientfiammbare^ Strei
fen aus Polyethylen (geschäumtes PE, geschlossenzellig) Verwendet werden. Die Dicke des 
Streifens muss den Angaben von Abschnitt 2.5.4.3 und der Anlagen 4 bis 11 entsprechen. 
Baustoffe für den Fugenverschluss
Der Fugenverschluss muss mit formbeständigen, nichtbrennbaren^ Baustoffen, wie z. B. 
Beton, Zementmörtel oder Gipsmörtel erfolgen.
Ggf. darfauch nichtbrennbare'* Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach 
DIN 4102-17^ betragen muss, verwendet werden.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.3.1

Z8418.20

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen 
erfolgt gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, 
Verwendung von Bauprodukten. Anwendung von Bauarten” der Muster-verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MWTB) Ausgabe 2017/1. Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).
DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-

Dämmstoffen: Begriffe, Anforderungen und Prüfung

1.19.63-281/19
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2.1.3.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Dämmschichtbildender Baustoff "Würth intumeszierender Streifen"
Der 2 mm dicke dämmschichtbildende Baustoff, "Würth intumeszierender Streifen" genannt, 
muss den Angaben der Leistungserklärung Nr. LE_0893304505_00_M_Würth 
intumeszierender Streifen vom 14.01.2019, basierend auf der zugehörigen ETA, 
entsprechen.
Wände, Decken, Öffnungen
Die Abschottung darf in Wänden und Decken errichtet werden, die den Angaben der 
Tabelle 1 entsprechen und die Öffnungen gemäß den Angaben der Tabelle 1 und Abschnitt 
2.2.2, Tabelle 2 enthalten. Die Wände und Decken müssen den Technischen Baube- 
stimmungen entsprechen. Bei Einbau in leichte Trennwände sind die Angaben des 
Abschnitts 2.2.3 zu beachten.
Tabelle 1

Bauteil bauaufsichtliche 
Anforderung an die 
Feuerwiderstands- 
fähigkeit^

Bauteildicke
[cm]

max. Öffnungsgröße

Leichte Trennwand"*
feuerbeständig

> 10 abhängig von der Fugen- 
ausbildung
(s. Abschnitt 2.5.5 und 
2.5.6)

MassiVwand® ^ 10
MassiVdecke® > 15

Der Abstand der zu Verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten 
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.
Tabelle 2

Abstand der Bauteil- 
Öffnung zu

Größe (der nebeneinander liegenden 
Öffnungen (B [cm] x H [cm])

Abstand zwischen den 
Öffnungen [cm]

Rohrabschottungen 
nach dieser aBG

entsprechend der Abmessungen der 
Leitungen, siehe Anhang 1

abhängig Von der Einbau
situation, (siehe Abschnitt 
2.3.5 und Anhang 1)

Abschottungen nach 
anderen Anwendbar- 
keitsnachweisen

eine/beide Öffnung(en) > 40 x 40 >20
beide Öffnungen <40x40 >10

anderen Öffnungen 
oder Einbauten

eine/beide Öffnung{en) >20x20 >20
beide Öffnungen <20x20 >10

Z8418.20

ln der Wandöffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 1 muss ein 100 mm breiter 
Bereich umlaufentd um die Bauteilöffnung zwischen den Beplankungen der Trennwand mit 
Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3.1 fest und dicht ausgestopft werden (Stopfdichte 
ca. 100 kg/tn^).

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemäß der 
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, verwendung Von 
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-verwaltUngsVorschrift Technische Baubestimmungen 
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4. (s. www.dibLde).
Nichtlragende Trennwände in Ständerbauart mit StahlunlerkonStruktion und beidseitiger Beplankung aus 
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z.B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat- 
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102-4 oder nach 
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis,
Wände und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswände aus nichtbrennbaren 
Baustoffen ohne Hohlräume im Bereich der Durchführung

1.19.53-281/19
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Auf die Verstopfung kann verzichtet werden, sofern die Breite des Luftspalts zwischen der 
innen liegenden plattenförmigen Dämmung der Wand und der Beplankung <10 mm, die 
Dicke der Dämmung > 40 mm, (die Rohdichte der Dämmung > 100 kg/m^ und der Schmelz- 
punkt der Dämmung > 1000 °C nach DIN 4102-17^ betragen.

2.3 Installationen
2.3.1 Allgemeines
2.3.1.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen die in den folgenden Abschnitten 

genannten Rohre hindurchgeführt sein/werden®. Andere Teile o(der Hilfskonstruktionen sowie 
andere Leitungen sind nicht zulässig.

2.3.1.2 Die Abschottung darf an pneumatischen Förderanlagen, Druckluftleitungen o. Ä. nur ange
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge
schaltet wird.
Die Abschottung darf an Rohrleitungsanlagen für brennbare Gase gemäß DVGW-Arbeits- 
biatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im 
Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 abgeschaltet 
wird.

2.3.1.3 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 Verwendete Baustoff 
speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden 
darf, ist nicht geführt.
Die Ausführung der Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit 
Rohrleitungssystemen, in denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser 
allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

2.3.1.4 Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen und die 
Verhinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der 
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht 
nachgewiesen, Diesen Risiken ist durch Anortdnung geeigneter Maßnahmen bei der Konzep
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen
Die Rohre müssen - abhängig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -
a) für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase 

(mit Ausnahme Von Lüftungsieitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staub- 
saugleitungen,

b) für Rohrleitungsanlagen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen für 
brennbare Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260 mit Betriebsdrücken bis 100 mbar 
(Niederdruck)^

bestimmt sein (siehe Anlagen 1 bis 3).
Werkstoffe und Abmessungen®
Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre müssen - unter Beachtung der Bauteilart, der 
Mindestbauteildicken und der Einbausituation - den Angaben Von Anhang 1 entsprechen. 
Verlegungsarten
Die Rohre müssen im Bereich der Durchführung gerade und senkrecht zur Bauteiloberfläche 
angeordnet sein.

Technische Bestimmungen für die Ausführung der Leitungsanlagen und die Zulässigkeit von Leitungsdurchführun- 
gen bleiben unberührt.
Die technlschen Bestimmungen des DvGW-Arbeitsblatts G 600, Technische Regel für Gaslnstallatlonen, 
DVGW-TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.. slnd bel der Ausführung der Rohr- 
leitungSanlagen zu beachten.
Rohraußendurchmesser (cJa) und Rohrwandstärke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen 
bauaufslchtilchen Zulassungen

28418.20 1.19.53-281/19
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2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.5

2.3.6

2.4
2.4.1
2.4.11

2.4.12

2.4.1.3

2.4.2

Abweichend Von Abschnitt 2.3.4.1 dürfen die in den Anlagen 5 bis 11 entsprechend gekenn
zeichneten Rohre in MassiVbauteilen schräg angeordnet sein, sofern dies durch die 
baulichen Gegebenheiten erforderlich ist. Bei Deckeneinbau beträgt der zulässige 
Neigungswinkel bei Rohren der Rohrgruppen D und F der Größe DN 125 maximal 35° von 
der Senkrechten (s. Anlagen 9 und 11), bei allen anderen Rohren beträgt der zulässige 
Neigungswinkel maximal 45°. Die zulässigen Rohrmaterialien sowie Rohrabmessungen 
gemäß der Anlagen 5 bis 11 sintd zu beachten.
Die Rohre der Rohrgruppe C, D, E und F gemäß Anlage 2 dürfen - abhängig den Rohrab- 
messungen® und der Bauteilart - im Bereich der zu verschließenden Bauteilöffnung ggf. mit 
Aufsteck- oder Überschiebmuffen ausgeführt sein {s. Anlagen 8 bis 11 und 17).
Die Rohre der Rohrgruppe D und F gemäß Anlage 2 dürfen - abhängig von den Rohrab
messungen® und der Bauteilart - im Bereich der Durchführung ggf. mit zwei 45°-Bögen aus- 
geführtsein (s. Anlagen 9,11 und 16).
Abstände
Die Abstände zwischen den Rohren, an denen die Abschottung angeordnet werden soll, 
müssen - unter Beachtung der Bauteilart, der Mindestbauteildicke und der Einbausituation - 
den Angaben der Anlagen 1 bis 11 entsprechen.
Sofern Rohre bzw. mit Isotierstreifen nach Abschnitt 2.1.2 versehene Rohre aneinander 
grenzen dürfen, ist zu beachten, dass zwischen den Rohren (ggf. inkl. PE-Streifen) keine 
Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sein dürfen, die nicht Vollständig gemäß Abschnitt 2.5 
verfüüt werden können (lineare Anordnung, sich in einem Punkt berührentJe 
Rohre/lsoüerungen, s. Anlagen 4 bis 8).
Halterungen (Unterstützungen)
Die Befestigung der Rohre muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des feuer- 
widerstancdsfähigen Bauteils nach den einschlägigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss 
so ausgebildet sein, dass im Brandfal! eine zusätzliche mechanische Beanspruchung der 
Abschottung nicht auftreten kann.
Bei Durchführung Von Rohren durch Wände müssen sich die ersten Halterungen (Unterstüt
zungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand ^ 50 cm befinden. Die Halte
rungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar'' sein.

Voraussetzungen für die Errichtung der Abschottung 
Allgemeines
Die für die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen verwendbar 
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes
bauordnung.
Die Errichtung der Abschottung muss gemäß der Einbauanleitung des Antragstellers 
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die für die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs- 
bedingungen sind einzuhalten.
Es ist sicherzusteüen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des 
angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeinträchtigt wird.
Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer 
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfügung zu stellen, 
die er in Übereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die 
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, 
z. B.:
- Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf - bei 

feuerwiderstandsfähigen leichten Trennwänden auch der Aufbau und die Beplankung,

Z8418.20 1.19.53-281/19
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2.5
2.5.1
2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.2
2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.3
2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.4 
2.5.4.1

- Grundsätze für die Errichtung der Abschottung mit Angaben über die dafür zu verwen
denden Baustoffe/Bauprodukte,

- Hinweise auf zulässige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus Kunststoffen 
(Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohrwanddicke), an denen die 
jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dürfen,

- Hinweise auf die Art der Rohrleitung, an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeord
net werden dürfen (z. B. für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase),

- Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen für brennbare Gase 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 (Verwendung Von Sicherheitseinrichtungen nach 
DVGW-Arbeitsblatt G 600),

- Hinweise auf zulässige Rohrisolierungen sowie Angaben zu den lsolierdicken, bezogen 
auf 6\e Rohrabmessungen,

- Anweisungen zur Errichtung (der Abschottung und Hinweise zu erforderlichen Abständen,
- Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge.

Bestimmungen für die Ausführung 
Allgemeines
Vor Errichtung der Abschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre/Rohrleitungen 
den Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entsprechen,
Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteiliaibungen zu reinigen. Je nach Art des 
Fugenverschlusses sind saugende Flächen ggf. mit Wasser zu benetzen.
Auswahl der Rohrmanschetten
Es muss (die zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passende kleinste Rohrmanschette 
Verwentdet werden.
Abweichend davon müssen bei Anordnung an schrägen Rohren Rohrmanschetten verwen
det werden, die bis zu drei Abmessungsstufen größer sind als die nach Abschnitt 2.5.2.1 
dem Rohraußendurchmesser zugeordnete Rohrmanschette. Die Größe ist abhängig vom 
Einbauwinkel so zu wählen, dass das Rohr bzw, der ggf. daran angeordnete PE-Schaum- 
stoffstreifen nach Abschnitt 2.1.2 an einer Seite der Manschette anliegt und auf der gegen- 
überiiegentden Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt. Die jeweils maximal zulässige 
Manschettengröße ist den Angaben der Anlagen 4 bis 11 zu entnehmen.
Bei Verwendung der Rohrmanschetten im Bereich von zwei 45°-Bögen sind die auf den 
Anlagen 9 und 11 angegebenen Manschettengrößen zu verwenden.
Anordnung der Rohrmanschetten
Bei Rohrdurchführungen durch Decken muss an der Deckenunterseite untJ bei Rohrdurch- 
führungen durch Wände muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach 
Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden (s. Anlagen 12 bis 17).
An schrägen Rohren, im Bereich Von zwei 45''-Bögen und im Bereich von Muffen sind die 
Rohrmanschetten entsprechend der Angaben auf den Anlagen 15 bis 17 anzuordnen. 
Allgemeines zum Einbau der Rohrmanschetten 
Aufgesetzte Rohrmanschetten (Befestigung mit Dübeln o. Ä.)
Die Fugen zwischen Rohr und Bauteil sind vor (der Montage der Rohrmanschetten wahl- 
weise gemäß den Abschnitten 2,5.5.4 und 2.5.5.5 zu verschließen. Bei Verschluss der Fuge 
gemäß Abschnitt 2.5.5.4 darf ggf. zwischen Rohr und Bauteil bzw. zwischen Rohr und 
Rohrmanschette zusätzlich ein Isolierstreifen gemäß Abschnitt 2.5.4.3 angeordnet werden. 
Nach erfolgtem Fugenverschluss sind die Rohrmanschetten auf die Bauteiloberfläche aufzu
setzen und gemäß den Abschnitten 2.5.5.1, 2.5.5.2 bzw. 2.5.5.3 zu befestigen.

Z8418,20 1.19.53-281/19
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2.5.4.2

2.5.4.3

2.5.5
2.5.5.1

2.5.5.2

2.5.5.3

2.5.5.4

Rohrmanschetten mit eingemörtelten Laschen
Wahlweise dürfen bei Errichtung der Abschottung in MassiVwänden und Decken die Befesti- 
gungslaschen der Rohrmanschetten gemäß Abschnitt 2.5.6 eingemörtelt werden 
(s. Anlage 14).
Bei Errichtung der Abschottung in leichten Trennwänden sind die Rohrmanschetten stets 
gemäß Abschnitt 2.5.5.2 zu befestigen (s. Anlage 12).
PE-Weichschaumstreifen
Die Rohre der Rohrgruppen A und B nach Anlage 1 müssen bei Durchführung durch leichte 
Trennwände mit einer 9 mm dicken lsoiierung aus PE-Weichschaum nach Abschnitt 2.1.2 
versehen sein, die beidseitig mindestens 20 mm über die Manschetten überstehen muss. 
Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre müssen den Angaben der Anlage 4 und 6 ent
sprechen. Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein.
Die Rohre anderer Rohrgruppen dürfen - abhängig vom Rohrmaterial, von Rohr
abmessungen, der Bauteilart und der Einbausituation - wahlweise mit einem isolierstreifen 
aus PE-Weichschaum gemäß Abschnitt 2.1.2 Versehen sein, sofern dies in den Anlagen 1 
bis 11 entsprechend vermerkt ist.
Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss 
Die Befestigung der Rohrmanschetten an Massivwänden bzw. Decken muss über die Befes
tigungslaschen mit Hilfe von dafür geeigneten Dübeln untJ Stahlschrauben erfolgen, Die 
Anzahl der Befestigungsmittel muss der Anzahl der Befestigungsiaschen (abhängig Von der 
Manschettengröße) entsprechen.
Bei der Befestigung der Manschetten mit Dübeln sind die geforderten Randabstände ein- 
zuhaiten.
Die Befestigung der Rohrmanschetten an leichten Trennwänden nach Abschnitt 2.2,1 muss 
mittels durchgehender Gewindestangen M6 (Manschettengröße < DN 50) bzw. M8 (Man
schettengröße > DN 50) erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahlweise auch bei MassiV
bauteilen angewendet werden (s. Anlagen 12 und 17).
Abweichend zu Abschnitt 2.5.5.1 dürfen für die Befestigung von Rohrmanschetten an 
MassiVwänden und Decken aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festig
keitsklasse von mindestens C 20/25 und höchstens C 50/60 nach D!N 1045^ bzw. 
DIN EN 206'*° Deckennägel aus Stahl Verwendet werden, sofern
- für den jeweiligen Deckennagel eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. eine 

Europäisch Technische Bewertung Vorliegt,
- der Deckennagel gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eine maximale zentri

sche Zugbelastung von F = 0,2 KN über eine Brandbeanspruchungsdauer von mindes
tens 90 Minuten nach der Einheitstemperaturkun/e (ETK) nach DIN 4102-2 ’̂’ aufweist 
und

- ansonsten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. der 
Europäisch Technischen Bewertung für den jeweiligen Deckennagel eingehaiten werden.

Die Restöffnung zwischen dem Bauteil und dem ggf. mit einem PE-Schaumstoffstreifen 
versehenen (s. Abschnitt 2.5.4.3), hindurchgeführten Rohr ist vor der Montage der Rohr
manschetten mit formbeständigen, nichtbrennbaren'' Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1, voll
ständig in Bauteildicke auszufüllen (s. Anlagen 12 bis 17).

DIN 1045

DIN EN 206 
DIN 4102-2:1977-09

Z8418.20

Beton und Stahlbeton: Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden Aus
gabe)
Beton: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen

1.19.53-281/19
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2.5.5.5 Wahlweise darf bei FugeriVerschluss gemäß Abschnitt 2.5.5.4 in MassiVbauteilen anstelle 
eines PE-Streifens zwischen Rohr untd Bauteil bzw. Rohrmanschette im Bereich der Bauteil- 
Öffnung ein maximal 2 mm dicker Streifen aus dem dämmschichtbildenden Baustoff gemäß 
Abschnitt 2.1.3.2 angeordnet werden (s. Anlage 13).

2.5.6 Befestigung der Rohrmanschetten mit eingemörtelten Laschen und Fugenverschluss
2.5.6.1 Bei Errichtung der Abschottung in Massivwänden und Decken dürfen die Befestigungs

laschen der Rohrmanschetten wahlweise eingemörtelt werden. Hierzu sind die Laschen um 
90° - in Verlängerung der Manschettenwand - abzuwinkeln (s. Anlage 14).

2.5.6.2 Die Befestigungsiaschen der Manschetten sind vollständig so in das Bauteil einzuschieben, 
dass der Manschettenkörper außerhalb des Bauteils liegt und bündig mit der Bauteilober
fläche abschließt (s. Anlage 14). Die Restöffnung zwischen dem Rohr und der Bauteiliaibung 
ist anschließend gemäß Abschnitt 2.5.5.4 in Bauteildicke dicht zu verschließen. Nach 
erfolgtem Fugenverschluss darf zwischen Manschettenkörper und Bauteil kein Spalt verblei
ben.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung
Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist Vom Errichter mit einem 
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:
- Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth Rohr

abschottung M leicht"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2447 
Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig

- Name des Errichters der Abschottung
- Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Überelnstimmungserkiärung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet, 
muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er 
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen 
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster für diese Erklärung s. Anlage 18). Diese Erklä
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichts- 
behörde auszuhändigen.

3 Bestimmungen für die Nutzung

3.1 Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber 
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer 
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 
wird.

3.2 Bei jeder Ausführung der Abschottung an Rohrleitungen für brennbare Gase gemäß DVGW- 
Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen, 
dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicherheitsein
richtungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgeführt wurden.

Manuela Bernholz 
Referatsleiterin

Beglaubigt

Z8418.20 1.19.53-281/19
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Zulässige Installationen (I):

1. Rohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase (mit Aus- 
nahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen;
Rohrqruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem PolyVinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem PolyVinylchlorid (PVC-C) und 
Polypropylen (PP) gemäß den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3 
Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwände;
- Rohrqruppe A-1: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre:

Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm 
(s, Anlage 4)

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwände:
- Rohraruppe A-2: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre mit 9 mm (dickem PE- 

Weichschaumstreifen gemäß Abschnitt 2.5.4.3:
Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm 
(s. Anlage 4)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken:
- Rohrqruppe A-3: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre:

Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 160 mm und Rohrwantddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm 
(s. Anlage 5)

- Rohrqruppe A-4: Schrägdurchführung:
Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1.8 mm bis 6,0 mm 
(s. Anlage 5)

Rohraruppe B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP), 
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acryinitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem 
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen nach den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220. Nr. Z-42.1-228 und Nr. 
Z-42.1-265 gemäß den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 3 
Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwände;
- Rohraruppe B-1: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre:

Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 7,1 mm 
(s. Anlage 6)

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwände:
- Rohraruppe B-2: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre mit 9 mm dickem PE-Weichschaum- 

streifen gemäß Abschnitt 2.5.4.3:
Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 6,3 mm 
(s. Anlage 6)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken:
- Rohrqruppe B-3: senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre:

Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm 
(s. Anlage 7)

- Rohrqruppe B-4: Schrägdurchführung:
Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 7,1 mm 
(s. Anlage 7)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Übersicht der zulässigen Installationen (I)
Rohrgruppen A und B

Anlage 1
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Zulässige Installationen (II):

Rohrqruppe C ("Rehau Raupiano Plus")
Abwasserrohre aus mineralverstärktem PP gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-223 
gemäß Ziffer 23 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser Von 40 mm bis 125 mm und Rohrwand
dicken von 1,8 mm bis 3,9 mm (s. Anlage 8)

Rohrqruppe D ("Wavin SiTech")
Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Nr. Z-42.1 -403 gemäß Ziffer 24 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser von 50 mm bis 160 mm und 
Rohrwandtdicken Von 1,8 mm bis 4,9 mm (s. Anlage 9)

Rohrqruppe E ("POLO-KAL NG")
Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Nr. Z-42.1-241 gemäß Ziffer 25 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser von 40 mm bis 160 mm und 
Rohrwanddicken Von 1,8 mm bis 4,9 mm (s. Anlage 10)

Rohrqruppe F ("POLO-KAL 35")
Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstärktem PP gemäß allgemeiner bauauf- 
sichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-341 gemäß Ziffer 26 der Anlage 3 mit einem Rohraußendurchmesser von 75 
mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 3,8 mm bis 7,5 mm (s. Anlage 11)

2. Rohre für Rohrleitungsaniagen gemäß DVGW Arbeitsblatt G 600 (Rohrieitungsaniagen für brennbare 
Gase gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdrücken bis 100 mbar (Niederdruck))

Rohrqruppe G
Rohre aus PE-X nach DIN 16 893 gemäß Ziffer 16 der Anlage 3, Rohrserie S 6,3 (SDR 13,6) mit einem Rohr
außendurchmesser bis 63 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm bis 4,7 mm

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Übersicht der zulässigen Installationen (II)
Rohrgruppen C bis G

Anlage 2
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1 D1N 8062:
2 DIN 6660:
3 DIN 19 531:

4 DIN 19 532;

5 DIN 8079:
6 DIN 19 538:

7 DIN EN 1451-1

8 DIN 8074:
g DIN 19 533:

10 DIN 19 535-1;

11 DIN 19 537-1:
12 DIN 8072:
13 DIN 8077:
14 DIN 16 891:
15 DINV19 561:

16 DIN 16 893;
17 DIN 16 969;
18 Z-42.1-217:

19 Z-42.1-218:

20 Z-42.1-220:

21 Z-42.1-228:

22 Z-42.1-265:

23 Z-42.1-223;

24 Z-42.1-403:

25 Z-42.1-241:

26 Z-42.1-341:

Rohrwerkstoffe:

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);
Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen für Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) 
Rohr und Formslücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen innerhalb 
von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen
Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) für die Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohr- 
verblndUngen, Rohrleilungsteile; Technische Regel des DVGW
Rohre aus chlorlertem Polyvinylchlorld (PVC-C) - PVC-C 250 - Maße 
Rohre und Formstücke aus chlorlertem Polyvinylchlorld {PVCC), mll Steckmuffe, für heißwasserbeständlge 
AbwaSserleitUngen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedlngungen
Kunslstoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperalur) lnnerhalb der 
Gebäudestruklur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstücke und das RohrleitungssyStem
Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Maße
Rohrleltungen aus PE hart (Polyäthylen hart) und PE welch (Polyäthylen welch) für die Trinkwasserversorgung; Rohre, 
Rohrverbindungen, Rohrieltungsteile
Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heißwasserbeständige Abwasserleltungen (HT) inner- 
halb von Gebäuden; Maße
Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) für Abwasserkanäle und -leitungen; Maße
Rohre aus PE welch (Polyäthylen weich); Maße
Rohre auS Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Maße
Rohre aus Acrylnitril-BUtadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Maße
Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Sleckmuffe für heißwasserbeständige Abiwasserleitungen (HT) 
innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen 
Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Maße 
Rohre aus Polybulen (PB) - PB 125 - Maße
Abwasserrohre und Formstücke aus mlneralverstärklem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Bausfoffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen
Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstärktem PP ln den Nennwelten DN 50 bis DN 150 für Hausabfluss
leitungen
HauSentwäsSerungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten DN 50 bls 
DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar- nach DIN 4102
Abwasserrohre und Formstücke auS inineralverstärktem PP ln den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der Bausloffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für Hausabflussleitungen
Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit proflllerter Wandung und glatter lnnenfläche aus mineralverStärktem 
PE-HD DN 50 bls DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 für Hausabflussleltungen
Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 200 innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden
Abwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen PP in den Nennwellen DN/OD 50 bis DN/OD 160 mit dreischichligem 
Wandaufbau und der BeZelchnung "WAVIN-SiTECH" der Baustoffl<lasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 für 
Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden
Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstärktem PP und Formstücke aus mineralverstärktem 
PP mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO-KAL-NG (PKNG)" in den Nennweiten DN/OD 40 bis 
DN/OD 250 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 für Hausabflussleitungen 
AbwaSserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstärktem Polypropylen und Formstücke aus mlneralver- 
stärktem Polypropylen mit homogenem Wandaufbau und der Bezelchnung "POLO KAL 3S" der Baustoffklasse B2 - 
normalentflammbar - nach DIN 4102 für Hausabflussleitungen

(Bezug auf die Normen und dle allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Übersicht der zulässigen Installationen; Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)

Anlage 3
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- Einbau in ^ 100 mm dicke Wlassivwätide -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gemäß Rohrgruppe A-1: (senkrecht zur Bauteiloberfiäche durchgeführte Rohre)
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o
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2 3 -cc
z 2 - 

1 - 

0

90; 8,2 110; 8.2 Abstand > 0 mm

Wahlweise mit 2 mm - 9 mm 
dickem PE-Weichschaum
streifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3

0
I I I i I I I I I I I [ I I
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Rohraußendurchmesser [mm]

- Einbau in > 100 mm dicke leichte Trennwände -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gemäß Rohrgruppe A-2: (senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre)
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Rohraußendurchmesser [mm]

Abstand ^ 0 mm

Rohre mit 9 mm dickem PE- 
Weichschaumstreifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Instalfationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppen A-1 und A-2)

Anlage 4
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- Einbau in ^ 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI. PVC-C. PP -

Rohre gemäß Rohrgruppe A-3: (senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre)
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Abstand > 0 mm

Wahlweise mit PE-Weich- 
schaumslreifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3;
Dicke:
-bei Rohr-0<125mm:

2 mm - 9 mm 
- bei Rohr-0 > 125 mm;

2 mm - 5 mm

Rohre gemäß Rohrgruppe A-4: (Schrägdurchführung)
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Abstand > 0 mm

Wahlweise mit 2 mm - 5 mm 
dickem PE-Weichschaum
streifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3

Max. Manschettengröße für 
Rohr-0:
-125 mm: DN 180
- 110mm: DN 160
- 90 mm: DN 140 
-75 mm: DN125
- 50 mm: DN 90
- 40 mm: DN 75

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppen A-3 und A-4)

Anlage 5
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- Einbau In ^ 100 mm dicke Massivwände -
- Rohre aus PE-HD, LDPE. PP, ABS, ASA, PE-X, PB. ... -

Rohre gemäß Rohrgruppe B-1: (senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre)
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Rohraußendurchmesser [mm]

Abstand > 0 mm

Wahlweise mit 2 mm - 9 mm 
dickem PE-Weichschaum
streifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3

- Einbau in ^ 100 mm dicke leichte Trennwände -
- Rohre aus PE-HD. LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB.... -

Rohre gemäß Rohrgruppe B-2: (senkrecht zur Bauteiloberfiäche durchgeführte Rohre)
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90;6,3 i10;6,3
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tO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Rohraußendurchmesser [mm]

Abstand > 0 mm

Rohre mit 9 mm dickem PE- 
Weichschaumstreifen 
gemäß Abschnitt 2.5.4.3

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
{Rohrgruppen B-1 und B-2)

Anlage 6

211729.20 1.19,53-281/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

- Einbau in ^ 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PE-HD. LDPE, PP. ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

Rohre gemäß Rohrgruppe B-3: (senkrecht zur Bauteiloberfläche durchgeführte Rohre)
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8 -
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2 -
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Rohraußendurchmesser [mm]

Abstand > 0 mm

Wahlweise mit PE-Weich- 
schaumstreifen gemäß 
Abschnitt 2.5.4.3;
Dicke;
- bei Rohr-0 <125 mm:

2 mm - 9 mm
- bei Rohr-0 > 125 mm:

2 mm - 5 mm

Rohre gemäß Rohrgruppe B-4: (Schrägdurchführung)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppen B-3 und B-4)

Anlage 7
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 26. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

Rohre gemäß Rohrgruppe C ("Rehau Raupiano Plus" gemäß Z>42.1-.223)

0 s gerade schräg Muffen, ggf. mit PE^

ohne PE"' mit Pe2 ohne PE mit PE^ Aufsteck- Überschieb-

Einbau in 100 mm dicke Masslvwände

40 1,8 X X DN 75 DN 75

50 1.8 X X DN 90 DN 90

75 1.9 X X DN 90 DN 90

90 2,2 X X DN 110 DN 110

110 2,7 X X DN 125 DN 125

125 3,1 X X

Einbau in 150 mm (dicke Decken

40 1,8 X X DN 90 DN 90 DN 75 DN 75

50 1.8 X X DN 110 DN 110 DN 90 DN 90

75 1,9 X X DN 125 DN 125 DN 90 DN 90

90 2,2 X X DN 140 DN 140 DN 110 DN 110

110 2,7 X X DN 160 DN 160 DN 125 DN 125

125 3,1 X X DN 180 DN 180

X

DN ...
= zulässig mit passender Manschettengröße
= maximal zulässige Manschettengröße; s. a. Abschnitt 2.5.2; Die Größe ist bei Schrägeinbau abhängig vom 

Einbauwinkel so zu wählen, (jass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an einer Seite der Manschette 
anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt.

'' Nullabstand möglich, in allen anderen Einbausituationen beträgt der Abstand ä 100 mm 

^ 2 mm - 4 mm dicker PE-Schaumstoffstreifen gemäß AbschniU 2.5.4.3
^ 4 mm - 5 mm dicker PE-Schaumstoffstreifen gemäß Abschnitt 2.5.4.3

Maße in mm

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppe C)

Anlage 8
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

Rohre gemäß Rohrgruppe D ("Wavin SiTech" gemäß Z-42.1-403)

0 s gerade schräg zwei 45°-Bögen Muffen, ggf. mit PE''

ohne PE mit PE^ ohne PE mit PE^ ohne PE mit PE^ Aufsteck- Übersch.-

Einbau in mind. 100 mm bzw. bei zwei 45°-Bögen mind. 150 mm dicke Massivwände

50 i,a X X DN 90 DN 90 DN 75 DN 75

75 2.3 X X DN 125 DN 125 DN 90 DN 90

90 2.8 X X DN 140 DN 140 DN 110 DN 110

110 3.4 X X DN 160 DN 160 DN 125 DN 125

125 3,9 X X DN 180 DN 180 DN 160 DN 160

160 4,9 X X

Einbau in mindestens 100 mm ijicke leichte Trennwände

50 1.8 X X DN 75 DN 75

75 2,3 X X DN 90 DN 90

90 2,8 X X DN 110 DN 110

110 3,4 X X DN 125 DN 125

125 3,9 X

160 4.9

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken

50 1,8 X DN 90 DN 90 DN75 DN 75

75 2.3 X DN 125 DN 125 DN 90 DN 90

90 2,8 X DN 140 DN 140 DN 110 DN 110

110 3,4 X DN 160 DN 160 DN 125 DN 125

125 3.9 X DN 180 DN 160^

160 4,9 X

X = zulässig mit passender Manschettengröße
DN ... = maximal zulässige Manschettengröße; s. a. Abschnitt 2.5.2; Die Größe ist bei Schrägeinbau abhängig Vom 

Einbauwinkel so zu wählen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an einer Seite der Manschette 
anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt

■' 4 mm - 5 mm dicker PE-Schaumstoffstreifen gemäß Abschnitt 2.5,4.3
2 nur bis zu einem Einbauwinkel von 35° von der Senkrechten

Maße in mm

Abstand zwischen benachbarten Rohrmanschetten mindestens 100 mm (s. Abschnitt 2.3.5.2)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppe D)

Anlage 9

Z11729.20 1.19.53-281/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

Rohre gemäß Rohrgruppe E ("POLO-KAL NG" gemäß Z-42.1-241)

0 s gerade schräg Muffen, ggf. mit PE''

ohne PE mitPE'' ohne PE mit PE’ Aufsteck- Überschieb-

Elnbau ln 100 mm dicke leichte Trennwände

0 1,8 X X DN 75 DN 75

50 2.0 X X DN 75 DN 75

75 2.6 X X DN 110 DN 110

90 3,0 X X DN 110 DN 110

110 3,4 X X DN 125 DN 125

Einbau ln 100 mm dicke Masslvwände

40 1,8 X X DN 75 DN 75

50 2,0 X X DN 75 DN 75

75 2,6 X X DN 110 DN 110

90 3,0 X X DN 110 DN 110

110 3,4 X X DN 125 DN 125

125 3,9 X X

160 4,9 X X

Einbau in 150 mm dicke Decken

40 1.8 X X DN 75 DN 75 DN 75 DN 75

50 2.0 X X DN 110 DN 110 DN 75 DN 75

75 2,6 X X DN 125 DN 125 DN 110 DN 110

90 3,0 X X DN 140 DN 140 DN 110 DN 110

110 3.4 X X DN 160 DN 160 DN 125 DN 125

125 3,9 X X DN 180 DN 180

160 4,9 X X

X = zulässig mit passender Manschettengröße
DN ... = maximal zulässige Manschettengröße; s. a. Abschnitt 2.5.2; Die Größe ist bei Schrägeinbau abhängig vom 

Einbauwinkel so zu wählen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an einer Seite (der Manschette 
anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt

■' 4 mm - 5 mm dicker PE-Schaumstoffstreifen gemäß Abschnitt 2.5.4.3

Abstand zwischen benachbarten Rohrmanschetten mindestens 100 mm (s. Abschnitt 2,3.5.2)
Maße in mm

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppe E)

Anlage 10
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

Rohre gemäß Rohrgruppe F ("POLO-KAL 3S” gemäß Z-42.1-341)

0 S geratde schräg2 zwei 45°-Bögen Muffen, ggf, mit PE'’

ohne PE milPE^ ohne PE mit PE^ ohne PE mit PE^ Aufsteck- Übersch.-

Einbau in 100 mm dicke leichte Trennwände

75 3,8

90 4,5

110 4,8

125 5,3 X

160 7,5 X

Einbau in 100 mm dicke Masslvwände

75 3,8 DN 125

90 4,5

110 4,8

125 5,3 X DN 180 DN 180

160 7,5 X

Einbau in 150 mm dicke Decken

75 3,8 X DN 125 DN 125 1 DN 110

90 4,5 X DN 140 DN 140 DN 125

110 4.8 X DN 160 DN 160 DN 160

125 5,3 DN 180 DN 1602 DN 180 DN 180

160 7,5 X

X = zulässig mit passentJer Manschettengröße
DN ... = maximal zulässige Manschettengröße; s. a. Abschnitt 2.5.2; Die Größe ist bei Schrägeinbau abhängig vom 

Einbauwinkel so zu wählen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an einer Seite der Manschette 
anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt

'' 4 mm - 5 mm dicker PE-Schaumstoffstreifen gemäß Abschnitt 2,5.4.3
2 nur bis zu einem Einbauwinkel Von 35° von der Senkrechten

Maße in mm
Abstantd zwischen benachbarten Rohrmanschetlen mindestens 100 mm (s. Abschnitt 2.3.5.2)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppe F)

Anlage 11
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
Institut

für
Bautechnlk DIBt

Einbau in Massivdecke,
Fuge in Bauteildicke
verFüllt mit mineralischem Mörtel

Kunststoffrohr 
gern. Anhang 1

wahlWeise mit 
"Würth
intumeszierender 
Streifen" 
nach Abschnitt 2.1.3. 
t < 2,0 mm

Rohrmanschette 
"Würth System 
RK l / RK l light"

Wand > 100 mm ^

Einbau in Massivwand,
Fuge in Bauteildicke
verfüüt mlt mineralischem Mörtel

wahlweise mit 
"Würth
intumeszierender 
Streifen” nach 
Abschnitt 2.1.3.2 
t <2,0 mm

Befestigung mit geeigneten 
Stahlschrauben oder 
Stahldübeln
wahlwelse Gewlndestangen 
M6 oder M 8

Rohrmanschette 
"Würth System 
RK l / RK l light"

Kunststoffrohr 
gern. Anhang 1

Befestigung mit geeigneten 
Stahlschrauben oder 
Stahldübeln
wahlwelse Gewindestangen 
M6 oder M 8

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Wand- und Deckeneinbau, aufgesetzte Manschetten 
- wahlweise zusätzlicher Streifen "Würth intumeszierender Streifen"

Anlage 13
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Allgemeine Bauatigenehmtgung
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Allgemeine Bauartgenehmlgung
Nr. Z-19.53-2447 vom 25. Februar 2020

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik DIBt

Übereinstimmunqserklärunq

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet 
hat
Baustelle bzw. Gebäude: ....
Datum der Errichtung: ....
Geforderte Feuerwicderstandsfähigkeit:...

Hiermit wird bestätigt, dass ’lÖfö--

die Abschottung(en) zur Errichtung in Wänden* und Decken* der Feüe'iWidörständsfähigkeit... hinsichtlich 
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestipirtiurige#:^ Bauartgenehmi
gung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen lnstituts für BauteqhiiikHom ..';V'f(urtd iggf. der Bestimmungen der 
Änderungs- und Ergänzungsbescheide vom ....) errichtetfsöWiälgekennzieidhnet wurde(n) und

die für die Errichtung des Genehmigungsgegöhstands vll^yhdeten Bauprodukte entsprechend den 
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehthi^Üngigekennzeiehnet waren.

Nichtzutreffendes streichen

'Äl

-C.-.'' vZ-Hr''

(Ort, Datum) ^
->v

(Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff "Würth
Rohrabschottung M leicht"

ANHANG 3 - Muster für die Übereinstimmungserklärung Anlage 18
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