MEPA NRW, 73

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Aussenstelle Erwitte e Auf den Thrianen 2 « 59597 Erwitte « Telefon (02943) 897-0 « Telefax (02943) 897 33 « E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-00-583

Gegenstand: Fugendichtungsmasse mit der Bezeichnung
"Wirth Elastische Brandschutzdichtung B1"
der Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1, 05/98)
als Bauprodukt gemaR § 19 der Landesbauordnung fur Baden-
Wirttemberg (LBO) in Verbindung mit Abschnitt C 3.4 der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) des Lan-
des Baden-Wirttemberg

Antragsteller: Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wurth-Strale 12-17

74653 Klinzelsau

Ausstellungsdatum: 24.06.2020

Geltungsdauer: 12.07.2020
bis
11.07.2025

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-MPA-E-00-583 vom 05.08.2015.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte Produkt im Sinne
der Landesbauordnung verwendbar.
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Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand
Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Fugendichtungsmasse "Wirth Elastische Brandschutzdichtung B1"
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1.
Der Baustoff gilt als brennend abtropfend / abfallend.

1.2  Verwendungsbereich

1.2.1 Die Fugendichtungsmasse ist zwischen Stahlblechen oder zwischen massiven, mineralischen
Baustoffen in einer Dicke (ausgefiilite Fugentiefe) bis 15 mm und einer Fugenbreite bis 25 mm zu
verwenden. Die Oberflache der Fugendichtungsmasse darf nicht zusatzlich mit Anstrichen, Be-
schichtungen oder dhnlichem versehen werden.

1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthalt keine Aussagen zur Erfullung von Anfor-
derungen an den Schall- und Warmeschutz.

1.2.3 Der Antragsteller hat erklart, dass in dem Bauprodukt keine Produkte verwendet werden, die der
Gefahrstoffverordnung, der  Chemikalienverbotsverordnung oder der  Chemikalien-
Ozonschichtverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbe-
sondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung MaBnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Wei-
se bekanntgemacht werden.

Die Prufstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes auf den
Gesundheits- und Umweltschutz zu Gberprifen.

2 Anforderungen an das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen

2.1.1 Die Einkomponenten-Fugendichtungsmasse ist auf Silikonbasis herzustellen. Die Rohdichtemuss
1380 kg/m? + 10 % betragen. Die Fugendichtungsmasse muss weill oder grau sein.

2.1.2 Die Zusammensetzung des Baustoffs muss den beim MPA NRW hinterlegten Angaben entspre-
chen.

2.2  Anzuwendende Priufverfahren
Die Fugendichtungsmasse muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Bau-
stoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 erfullen.

2.3 Nutzung, Unterhalt, Wartung
Das Bauprodukt darf der Witterung im Freien ausgesetzt sein.
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3.2

3.3

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafRigen
Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaRgabe des Ab-
schnitts C 3.4 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) des Landes
Baden-Wirttemberg sowie der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung"1 in der jeweils gultigen Fassung mafRgebend.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich der
dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfur aner-
kannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzube-
wahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk des Bauproduktes ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemalR DIN
18200:2018-09, Abschnitt 3.2 einzurichten, die die gleichméaRige Herstellung und Zusammenset-
zung des Bauproduktes gemaR Abschnitt 2.1 gewahrleistet. Informationen zur Adresse des Her-
stellwerks kénnen der berwachenden Stelle durch das MPA NRW mitgeteilt werden.

Fremdiberwachung

Die werkseigene Produktionskontrolle ist durch eine Fremdiberwachung im Werk des Baupro-
duktherstellers regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich. Im Rahmen der
Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren, und es kénnen auch
Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Informationen zur Adresse des Herstellwerks kon-
nen der Uberwachenden Stelle durch das MPA NRW mitgeteilt werden.

Ubereinstimmungszeichen

Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach §7
der Bauprodukte- und Bauartenverordnung — BauPAVO gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen
ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf
seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer
Anlage zum Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind. /,_\

A9

Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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7.4

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, dessen Verpackung oder dem Beipackzettel

anzubringen:
- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

- Hersteller

- Herstellwerk

- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
- Brennendes Abtropfen/Abfallen

Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Landesbauordnung
fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt gedndert am 18.07.2019,
in Verbindung mit Abschnitt C 3.4 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV
TB) des Landes Baden-Wirttemberg vom 20.12.2017 erteilt. In den Landesbauordnungen der
Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-
senkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrindung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Abschriften fur die Gbrigen Beteiligten
beigefugt werden.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauprodukte haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender der Bauprodukte Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur
Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialprifungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den
Hinweis "Vom Materialprifungsamt NRW nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung" enthalten.
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Erwitte, 24.06,020
Der Leiter c}er Prufstelle

Ny

k)ig—ing. Rademacher

Grundlagen fur die Erstellung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses:

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-MPA-E-00-583 vom 05.08.2015
Prufbericht des MPA NRW Nr.23000772-16-1 vom 06.04.2016
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-16-2 vom 06.04.2016
Prufbericht des MPA NRW Nr.23000772-16-3 vom 16.11.2016
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-17-1 vom 15.11.2017
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-17-2 vom 15.11.2017
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-18-1 vom 19.11.2018
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-18-2 vom 19.11.2018
Prufbericht des MPA NRW Nr.23000772-19-1 vom 10.09.2019
Prifbericht des MPA NRW Nr.23000772-19-2 vom 10.09.2019

Der Sachbearbeiter



